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Кривая, описываемая концом оси барабана в
системе координат ξ,η,ζ, характеризуется уравне
ниями:
Функции ηC2,Θ – находятся из дифференциаль
ных уравнений движения (1–3).
Из уравнений видно, что для консольно закре
пленного ротора с дисбалансом ось вращения опи
сывает прямую линию.
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Качество протекания технологического процесса
в значительной степени зависит от правильного вы
бора и точности настройки регуляторов, применяе
мых в автоматизированных системах управления. В
настоящее время температурными режимами мно
гих технологических объектов управляют системы,
использующие двухпозиционное регулирование, ли
бо пропорциональноинтегральнодифференциаль
ные (ПИД) регуляторы или его модификации [1].
Точность поддержания температуры на заданном
уровне при двухпозиционном способе регулирова
ния зависит от двух факторов: точности измерения
температуры регистрирующим прибором (погреш
ности термопары, пирометра и т.д.) и предельной
коммутационной способности исполнительного эл
емента системы регулирования температуры (кон
тактора или тиристорного регулятора напряжения). 
Следует отметить тот факт, что предельная ком
мутационная способность полупроводниковых си
стем регулирования напряжения намного выше,
чем у контакторной коммутационной аппаратуры.
То есть, в случае использования полупроводнико
вых систем регулирования напряжения основным
фактором, влияющим на точность поддержания
температуры, будет являться точность измерения
температуры регистрирующим прибором, а в слу
чае применения контакторов – их предельная ком
мутационная способность.
В случае использования классических регулято
ров совместно с тиристорным регулятором напря
жения появляется возможность плавного регулиро
вания мощности, подводимой к электронагревате
лям. В этом случае точность стабилизации темпера
туры на заданном уровне помимо точности измере
ния температуры регистрирующим прибором зави
сит от настройки регуляторов. Однако для определе
ния параметров классических регуляторов необхо
дима адекватная математическая модель объекта
управления. Одним из методов построения такой
модели является статистический подход, который
предполагает наличие экспериментальных данных
регулируемых переменных для конкретного режима
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работы оборудования. Следует отметить тот факт,
что не все требуемые переменные объекта управле
ния поддаются статистическому анализу виду того,
что их измерение либо затруднено, либо вообще не
возможно и, следовательно, существенно снижается
адекватность модели реальному процессу.
Классические ПИДрегуляторы для формирова
ния сигнала управления используют методы числен
ного интегрирования и дифференцирования вход
ного сигнала. Однако у регуляторов с фиксирован
ной структурой отсутствует возможность вычисле
ния сигнала управления с учетом нестационарности
параметров технологического объекта. Формирова
ние сигнала управления в таких условиях становится
возможным при использовании адаптивных систем
управления, либо регуляторов, реализованных на ос
нове теории нечетких множеств [2].
Большинство адаптивных систем управления
организуется на классических регуляторах или с
использованием эталонной модели объекта упра
вления. В свою очередь, нечеткие регуляторы ис
пользуют экспертные знания (особенности регули
руемого процесса) для управления объектом. Сле
довательно, для настройки таких регуляторов нет
необходимости создавать адекватную математиче
скую модель объекта управления, достаточно лишь
знать принципы и особенности регулирования пе
ременных объекта управления.
В статье рассматривается реализация системы
регулирования температуры греющей камеры ба
рабанной печи на основе нечеткой логики, струк
тура которой представлена на рис. 1.
Рис. 1. Структура системы нечеткого регулирования темпе
ратуры: датчик – 4 текущей температуры, размещен
ный в греющей камере – 1 печи, блок сравнения – 5,
блок задания – 7, дифференцирующее устройство –
8, первый блок нечеткой логики (НЛ) – 9, второй
блок НЛ – 10, блок памяти – 11, ключ выбора – 12,
сумматор – 13 и исполнительный элемент – 6
Сигналы значения температуры от времени, фор
мируемые внешним задатчиком, поступающие на
вход блока – 7 и снимаются экспериментально путем
разогрева греющей камеры печи без технологическо
го сырья и при разомкнутом контуре системы упра
вления. При этом сигнал IЗАД задания исполнительно
му механизму – 6 аппроксимируется выражением:
IЗАД=k1.t 0ЗАД0+k2.t 0ЗАД,
где k1, k2 – масштабирующие коэффициенты;
t 0ЗАД0 – температура окружающей среды.
Параметры первого блока нечеткой логики
представлены на рис. 2–4 и в табл. 1, второго блока
нечеткой логики – на рис. 5–7 и в табл. 2.
Рассматриваемая система регулирования тем
пературы функционирует следующим образом.
Заданное значение температуры t 0ЗАД в греющей
камере – 1 печи поступает на вход блока – 7 и бло
ка – 5. В соответствии с приведенным выше выра
жением блок – 7 формирует сигнал задания IЗАД,
поступающий на сумматор – 13. Температура в гре
ющей камере – 1 печи измеряется термопарой – 4
и сигнал обратной связи t 0ОС поступает на блок – 5,
в котором вычисляется значение сигнала рассогла
сования Δt 0 текущей температуры t 0 с заданным
значением t 0ЗАД. Сигнал Δt 0 поступает на вход диф
ференцирующего устройства – 8, на первые входы
блоков – 9 и 10. В устройстве – 8 вычисляется ско
рость (Δt 0)' изменения значений рассогласования
Δt 0 текущей температуры. Сигнал (Δt 0)' поступает
на вторые входы блоков – 9 и 10. 
Численные значения рассогласования Δt 0 пре
образуются блоком 9 в нечеткие сигналы: "малое
отрицательное 1" (М.О.1), "малое отрицательное 2"
(М.О.2), "большое отрицательное 1" (Б.О.1), "боль
шое отрицательное 2" (Б.О.2), "малое положитель
ное 1" (М.П.1), "малое положительное 2" (М.П.2),
"большое положительное 1" (Б.П.1), "большое по
ложительное 2" (Б.П.2), рис. 2, с различной степе
нью принадлежности μ [2].
Рис. 2. Функции преобразования значения рассогласования
текущей температуры с заданной к нечеткому виду в
первом блоке нечеткой логики
Также первый блок нечеткой логики преобразует
скорость изменения значения рассогласования (Δt0)' в
зависимости от численного значения в нечеткие сигна
лы: "отрицательная" (Отр.) и "положительная" (Пол.)
(рис. 3) с различной степенью принадлежности μ.
Рис. 3. Функции преобразования скорости изменения зна
чения рассогласования к нечеткому виду в первом
блоке нечеткой логики
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Используя полученные степени принадлежно
сти нечетких значений Δt 0 и (Δt 0)' согласно базе
знаний (табл. 1) первый блок нечеткой логики
присваивает сигналу коррекции возмущения IКОР
одно из следующих нечетких значений: "большой
положительный" (Б.П.), "средний положительный"
(С.П.), "малый положительный" (М.П.), "малый
отрицательный" (М.О.), "средний отрицательный"
(С.О.), "большой отрицательный" (Б.О.). 
Таблица 1. База знаний первого блока нечеткой логики для
формирования сигнала коррекции в нечетком виде
Полученное нечеткое значение текущего сигнала
коррекции возмущения IКОР в первом блоке нечеткой
логики преобразуется в численное значение (рис. 4)
в зависимости от степени принадлежности μ [2].
Рис. 4. Функции преобразования сигнала коррекции из не
четкого вида в численное значение в первом блоке
нечеткой логики
Текущий сигнал коррекции возмущения IКОР по
ступает на первый вход блока памяти – 11 и на вто
рой вход ключа выбора – 12. 
Численные значения рассогласования Δt 0 преоб
разуются блоком – 10 в нечеткие сигналы: "отрица
тельное" (Отр.), "отрицательное нулевое" (О.Н.), "по
ложительное нулевое" (П.Н.), "положительное" (П.),
рис. 5, с различной степенью принадлежности μ.
Рис. 5. Функции преобразования значения рассогласования
текущей температуры с заданной к нечеткому виду во
втором блоке нечеткой логики
Также второй блок нечеткой логики преобразует
скорость изменения значения рассогласования (Δt0)' в
зависимости от численного значения в нечеткие сигна
лы: "отрицательная" (Отр.) и "положительная" (Пол.),
рис. 6, с различной степенью принадлежности μ.
Рис. 6. Функции преобразования скорости изменения зна
чения рассогласования к нечеткому виду во втором
блоке нечеткой логики
Используя полученные степени принадлежно
сти нечетких значений Δt 0 и (Δt 0)' согласно базе
знаний (табл. 2) второй блок нечеткой логики
присваивает выходному сигналу z одно из следую
щих нечетких значений: "коррекция" (Кор.) и "за
поминание" (Зап.). 
Таблица 2. База знаний второго блока нечеткой логики для
формирования выходного сигнала в нечетком виде
Полученное нечеткое значение выходного сиг
нала z во втором блоке нечеткой логики преобразу
ется в численное значение (рис. 7) в зависимости
от степени принадлежности μ. 
Рис. 7. Функции преобразования сигнала коррекции из не
четкого вида в численное значение во втором блоке
нечеткой логики
Выходной сигнал z поступает на второй вход бло
ка памяти – 11 и на третий вход ключа выбора – 12.
Блок памяти в зависимости от изменения сигнала z
запоминает текущее значение сигнала IКОР, рис. 8. 
Алгоритмы работы блока памяти – 11 и ключа вы
бора – 12 представлены на рис. 8 и 9 соответственно.
Выходной сигнал I'КОР блока памяти – 11 поступает
на первый вход ключа выбора – 12, который в зависи
мости от величины сигнала z присваивает выходному
сигналу I"КОР значение сигнала IКОР или I'КОР, рис. 9. 
Выходной сигнал I"КОР ключа выбора – 12 посту
пает на сумматор – 13. Сумматор – 13 формирует
сигнал задания исполнительному механизму – 6
согласно выражению:
УПР ЗАД КОР" .I I I= +
Δt 0
Пол. П.Н. О.Н. Отр. Пол. П.Н. О.Н. Отр.
(Δt
0 )
' Отр. Кор. Зап. Кор. Кор. – – – –
Пол. – – – – Кор. Кор. Зап. Кор.
Δt 0
Б.П.1 М.П.1 Б.О.1 М.О.1 Б.П.2 М.П.2 Б.О.2 М.О.2
(Δt
0 )
'
Отр. С.П. М.П. Б.О. С.О. – – – –
Пол. – – – – Б.П. С.П. С.О. М.О.
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Рис. 8. Алгоритм работы блока памяти. IКОР0 – начальное зна
чение выходного сигнала; IКОРi – текущее значение
входного сигнала; i – шаг квантования
Рис. 9. Алгоритм работы ключа выбора
Сигнал IУПР поступает на вход исполнительного
механизма 6, который плавно изменяет количество
электрической энергии РРЕГ, поступающее к элек
тронагревателям – 3. В свою очередь электронагре
ватели – 3 преобразуют электрическую энергию
РРЕГ в тепловую энергию Q, расходуемую на нагрев
барабана печи – 2 и поддержание заданной темпе
ратуры в греющей камере – 1 печи.
Рассматриваемая система нечеткого регулиро
вания температуры в греющей камере печи апроби
рована на имитационной модели в среде MATLAB.
Для сравнительного анализа приведены графики
поддержания заданной температуры в греющей ка
мере печи существующей системой регулирования
температуры, использующей двухпозиционный ре
гулятор, системой с ПИДрегулятором, и при по
мощи системы с нечетким регулятором, рис. 10.
Рис. 10. Сравнение систем регулирования температуры
Результаты исследований показали, что внедре
ние предложенной системы благодаря примене
нию алгоритмов нечеткого управления, разрабо
танных специально для регулирования температу
ры в греющей камере печи, позволит повысить точ
ность поддержания заданной температуры относи
тельно двухпозиционного регулирования на 0,98 и
1,3 % для ПИД и нечеткого регуляторов и обеспе
чит экономию энергоресурсов на 2,39 и 3,68 % со
ответственно.
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